
  

Einwohnergemeinde Eggiwi l  
 

 

Wasserversorgung Eggiwil / Wasserqualität 
 
 
Das Ergebnis der Wasseruntersuchung vom 11. Juni 2019 durch den Kantonschemiker: 
 

Netzname Gemeindeversorgung Eggiwil 

Bezeichnung Einlauf Neuhaus und Gemeindeversorgung 

Herkunft des Wassers Quellwasser 

Wasserbehandlung unbehandelt und UV-behandelt 

 
Physikalische und chemische Untersuchung 

 
Aussehen unauffällig 

Trübung (90 Grad) 0.10 TE/F 

Gesamthärte 2.01 mmol/l 

Gesamthärte (französische) 20.1 of 

Calcium (Ca) 74.3 mg/l 

Chlorid (Cl) 0.7 mg/l 

Magnesium (Mg) 3.7 mg/l 

Natrium 2.0 mg/l 

Kalium 0.5 mg/l 

Fluorid 0.04 mg/l 

Ammonium nicht nachweisbar 

Nitrat (NO3) 4.7 mg/l 

Nitrit (NO2) nicht nachweisbar 

Sulfat (SO4) 2.5 mg/l 

  bakteriologische Qualität einwandfrei 

alle andern untersuchten Werte entsprechen der Hygieneverordnung 

 
 
 

Kollektivwasserversorgungen in der Gemeinde Eggiwil 
Gemäss Verordnung des EDI über Trink-, Quell- und Mineralwasser vom 23. November 2005 
ist es Pflicht, dass die entsprechenden Vorstände von Kollektivwasserversorgungen in der 
Gemeinde Eggiwil ihre Wasserbezügerinnen und Wasserbezüger umfassend über die 
Wasserqualität ihrer Versorgung orientieren. 
 
Kollektivwasserversorgungen müssen auf die gleiche Art und Weise kontrolliert und geprüft 
werden, wie die gemeindeeigene Wasserversorgung. 
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